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Sicherheitsrichtlinien 

Dieses Handbuch enthält Hinweise, die Sie beachten sollten, um Ihre eigene persönliche Sicherheit zu 

gewährleisten und das Produkt sowie die angeschlossenen Geräte zu schützen. Diese Hinweise werden im 

Handbuch durch ein Warnschild hervorgehoben und je nach Gefahrenstufe wie folgt gekennzeichnet: 

 

Weist Sie auf wichtige Informationen über den Umgang mit dem Produkt, einen bestimmten Teil 

der Dokumentation oder das korrekte Funktionieren des Produkts hin. 

 

Warnung 

Dieses Gerät und seine Komponenten dürfen nur für die in diesem Handbuch beschriebenen Anwendungen 

und nur in Verbindung mit PROFIBUS-konformen Geräten oder Komponenten und einer RS 485-Schnittstelle 

verwendet werden. 

Dieses Produkt kann nur dann einwandfrei und sicher funktionieren, wenn es wie empfohlen transportiert, 

gelagert, aufgestellt, installiert, betrieben und gewartet wird. Der D1-Repeater ist ein Produkt der CE-Klasse A. 

In einer häuslichen Umgebung können Funkstörungen auftreten. In diesem Fall kann es erforderlich sein, dass 

der Benutzer geeignete Maßnahmen ergreift. 

Garantie 

Die Garantie erlischt, wenn Sie den D1-Repeater öffnen. 

Qualifizierte Techniker 

Nur qualifizierte Techniker sollten die Installation und Arbeit mit diesem Gerät durchführen dürfen. 

Qualifizierte Techniker sind Personen, die berechtigt sind, Stromkreise und Systeme gemäß den festgelegten 

Sicherheitspraktiken und -normen in Betrieb zu nehmen, zu erden und zu kennzeichnen. Es wird empfohlen, 

dass die Techniker ein Zertifikat als zertifizierter PROFIBUS Installateur oder zertifizierter PROFIBUS Techniker 

vorweisen können. 

Haftungsausschluss 

Wir haben den Inhalt dieses Handbuchs so weit wie möglich überprüft. Da Abweichungen nicht vollständig 

ausgeschlossen werden können, können wir keine vollständige Übereinstimmung garantieren. Der Inhalt dieses 

Handbuchs wird jedoch regelmäßig überprüft und notwendige Korrekturen werden in späteren Ausgaben 

vorgenommen. Verbesserungsvorschläge sind willkommen. 

Copyright © 2011-2019 PROCENTEC 

Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieser Veröffentlichung darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung des 

Herausgebers in irgendeiner Form oder auf irgendeine Weise elektronisch, mechanisch, durch Fotokopieren, 

Aufzeichnen oder auf andere Weise reproduziert, in einem Abrufsystem gespeichert oder weitergegeben 

werden. 

  

 
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Wichtige Information 

Zweck des Handbuches 

Dieses Benutzerhandbuch enthält Informationen zur Arbeit mit dem Compact IP66 Repeater D1. 

 

Recycling und Entsorgung 

Die Teile des kompakten IP66 Repeaters D1 können recycelt werden. Für weitere Informationen zum 

umweltfreundlichen Recycling und zum Verfahren zur Entsorgung Ihrer Altgeräte wenden Sie sich bitte an: 

 

Dokumenten-Aktualisierungen 

Ständig aktualisierte Informationen über die PROCENTEC-Produkte erhalten Sie im Internet auf 

www.procentec.com 

 

Sie können sich auch an den PROCENTEC-Kundendienst wenden: 

• Per Telefon unter: +31-(0)174-671800 

• Per Fax: +31-(0)174-671801 

• Per E-Mail an: support@procentec.com 

  

PROCENTEC 

Klopperman 16  

2292 JD WATERINGEN 

Niederlande 

 

Tel.: +31-(0)174-671800 

Fax: +31-(0)174-671801 

E-Mail: info@procentec.com 
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1 Einführung 

Der kompakte PROFIBUS DP Repeater D1 bietet eine wirtschaftliche Alternative und geht an die 

technologischen Grenzen bestehender Repeater heran. Diese erstklassige Netzwerkkomponente erfüllt die 

elektrischen, mechanischen und diagnostischen Anforderungen der anspruchsvollen modernen Industrie. 

 

Der fortschrittliche 12 Mbit/s-Kern des D1 ist identisch mit den anderen Mitgliedern der ProfiHub+-Familie; er 

ist unbegrenzt kaskadierbar und mit der neuesten isolierten RS 485-Schnittstelle ausgestattet. Die Daten 

werden ständig auf Störungen überwacht, die digital ausgefiltert werden. Jeder Kanal verfügt über eine 

integrierte, schaltbare Terminierung und kann 31 Geräte ansteuern. 

 

Die robusten M12-Steckverbinder der PROFIBUS-Schnittstelle ermöglichen eine flexible Verdrahtung; ein Kanal 

kann terminiert oder mit einer benachbarten Komponente verkettet werden. Auf dem Abgangskanal (Kanal 2) 

befindet sich ein zusätzlicher M12-Stecker für ProfiTrace oder andere Wartungs- und Engineering-Tools. 

 
Der D1+D wird mit einem integrierten Diagnosegerät geliefert. Das Diagnosegerät ist ein sehr vielseitiges 

Statistik/Diagnoseprotokoll. Es kann verwendet werden, um den allgemeinen Zustand des PROFIBUS-

Netzwerks zu überwachen und die SPS oder das PLS über Netzwerkausfälle wie Wiederholungen oder 

Illegalität, fehlende ProfiHub-Terminierung, Live-Listenänderungen oder Stromversorgungsprobleme zu 

informieren.   
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2 Installationsanleitung 

Standort 

Der D1 kann überall in einer ungefährlichen Zone installiert werden, die IP 66 (DIN 40 050) und dem 

angegebenen Umgebungstemperaturbereich von -25 ° bis +70 °Celsius. 

 
Position 

Das D1 kann in jeder Position eingebaut werden. Wenn Sie das D1 auf einer vertikalen Fläche installieren, wird 

empfohlen, es mit nach unten gerichtetem Kanal 2 zu installieren. In dieser Position ist es außerdem einfacher, 

die Vorderseite abzulesen. 

 
Montage und Demontage 

Das D1 muss auf einer ebenen Fläche montiert werden, indem man die vier Schraubenlöcher in den Ecken des 

D1 verwendet. Die Befestigungsschrauben M4 müssen mindestens 3 mm abdecken. 
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3 PROFIBUS 

 
Anschlüsse 

Jeder Kanal hat 2 Anschlüsse (IN und OUT). Beide sind 1:1 verbunden, auch wenn die Terminierung EIN ist.  

 

Wenn ein Kanal des Repeaters NICHT das letzte Gerät im Segment ist, spielt es keine Rolle, welcher Anschluss 

(IN oder OUT) verwendet wird.  

 
PROFIBUS Pinbelegung 

Pin 1: + 5 V DC 

Pin 2: A oder grünes Kabel 

Pin 3:  DGND 

Pin 4: oder rotes Kabel 

Pin 5: nicht verwendet 

Gewinde: Schutz 

 
Terminierung 

Jeder Kanal hat seine eigene Terminierung, die EIN-/AUSgeschaltet werden kann. Wenn einer der Kanäle nicht 

verwendet wird, schalten Sie die Terminierung ein. Halten Sie die „Term“-Taste 3 Sekunden lang gedrückt. Die 

gelbe TERM-LED leuchtet auf. Nach dem Aus- und Einschalten speichert das D1 den Abschlusszustand. 

 
Überwachungsstecker 

Der Busmonitorstecker wird 1:1 mit Kanal 2 verbunden. 

 
Nicht verwendete Anschlüsse 

Vergewissern Sie sich, dass die unbenutzten Steckverbinder mit der Schutzkappe fest verschraubt sind, damit 

kein Wasser oder Schmutz in den Stecker eindringen kann. 
 

Power
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Stabiler Wiederholungsmodus 

Der D1 verfügt über zwei Wiederholungsmodi: Normal (Standard) und Stabile Wiederholung. Im Normalbetrieb 

werden die Bits mit minimaler Verzögerung direkt auf den anderen Kanal übertragen (siehe 

Verzögerungszeiten auf der nächsten Seite). Im Stabil-Modus wird das erste Byte überprüft, um zu überprüfen, 

ob die folgenden Bits eine echte PROFIBUS-Meldung sind. Wenn das Byte illegal ist, wird die Nachricht nicht auf 

den anderen Kanal übertragen. Dies trägt zur Netzwerkstabilität in EMV-empfindlichen Umgebungen bei. 

 

Um den Stabil-Wiederholungs-Modus zu aktivieren oder zu deaktivieren, gehen Sie wie folgt vor: 

 

1. Gehen Sie in das Menü „Einstellungen“", indem Sie beide TERM-Tasten gleichzeitig 5 Sekunden lang 

gedrückt halten. Sie werden sehen, dass die Power-LED jede Sekunde blinkt, um anzuzeigen, dass 

Einstellungen geändert werden können. 

2. Halten Sie die Taste TERM2 eine Sekunde lang gedrückt. Die grüne RX-LED von Kanal 2 schaltet sich 

ein, um anzuzeigen, dass die Stabile-Wiederholung aktiviert wurde. 

3. Um die Stabile Wiederholung auszuschalten, drücken Sie die Taste TERM2 erneut für 1 Sekunde. Die 

rote Fehler-LED von Kanal 2 leuchtet auf und die grüne LED erlischt. 

4. Um das Menü „Einstellungen“" zu verlassen, halten Sie TERM1 und TERM2 gleichzeitig 5 Sekunden 

lang gedrückt. Die Power-LED hört jede Sekunde auf zu blinken. 

 

Das Menü „Einstellungen“ wird automatisch verlassen, wenn 20 Sekunden lang keine Taste gedrückt wurde. 

 

Nach dem Aus- und Einschalten speichert der D1 die Einstellungen. 

 

Im „Robust Repeating Modus“ (Stabiler Wiederholungsmodus) erhöht sich die Datenverzögerungszeit des 

Gerätes, siehe Tabelle in den Technischen Daten. 

 
Diagnose-LEDs 

LED AUS Blinkt EIN 

BEREIT  Die Stromversorgung ist 

nicht eingeschaltet oder es 

liegt ein interner Fehler vor. 

 Versucht, die 

Übertragungsgeschwindigkeit 

zu erfassen, hat sie aber noch 

nicht gesperrt. 

 Die 

Übertragungsgeschwindigkeit 

wurde erkannt. 

RX  Es wurde keine 

Kommunikation erkannt(auf 

diesem Kanal). 

 1 oder mehr Geräte, 

kommunizieren (auf diesem 

Kanal). 

 Interner Fehler. 

ERR  Es wurde kein Problem 

festgestellt. 

 Kommunikationsproblem 

(dieser Kanal). 

 Baudrate nicht gefunden 

TERM1/2   interne Terminierung ist 

abgeschaltet. 

 Interner Fehler. 

 

 interne Terminierung ist 

eingeschaltet. 
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4 Diagnosegerät 

Der D1+D wird mit einem integrierten Diagnosegerät geliefert. Das Diagnosegerät ist ein sehr vielseitiges 

Statistik/Diagnoseprotokoll. Es kann verwendet werden, um den allgemeinen Zustand des PROFIBUS-

Netzwerks zu überwachen und die SPS oder das PLS über Netzwerkausfälle wie Wiederholungen oder 

Illegalität, fehlende ProfiHub-Terminierung, Live-Listenänderungen oder Stromversorgungsprobleme zu 

informieren.  

 

Mit einem ComBricks können Sie sich die wichtigsten Diagnosen jedes Kanals anzeigen lassen. Die 

Informationen dieses ProfiHub Diagnostics-Slaves werden wie folgt angezeigt: 
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Abb.  1- Informationsfenster des Diagnoseslaves 

Es zeigt die folgenden Informationen an: 

 

• Adresse und Tag-Name des Diagnoseslaves 

• Typ und Seriennummer des Diagnoseslaves 

• Firmware-Version des Diagnoseslaves 

• Verbindung zum Netzwerk, Modul und Kanalnummer der ComBricks 

• Leistungsstatus des ProfiHubs 

• Alarmstatus (des Relais) 

• Terminierungsstatus aller Kanäle 

• Illegale Anzahl für alle Kanäle 

• Eine Live-Liste aller Kanäle 
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Weitere Informationen finden Sie im ComBricks-Handbuch, Abschnitt „Diagnose Slave-Info“. 

 

Um den Modus „Gerätediagnostik“ zu aktivieren oder zu deaktivieren, gehen Sie wie folgt vor: 

 

1. Gehen Sie in das Menü „Einstellungen“", indem Sie beide TERM-Tasten gleichzeitig 5 Sekunden lang 

gedrückt halten. Sie werden sehen, dass die Power-LED jede Sekunde blinkt, um anzuzeigen, dass 

Einstellungen geändert werden können. 

2. Halten Sie die Taste TERM1 eine Sekunde lang gedrückt. Die grüne RX-LED von Kanal 1 schaltet sich 

ein, um anzuzeigen, dass der Diagnoseslave aktiviert wurde. Die Standardadresse des Slaves ist 126. 

3. Um den Diagnoseslave auszuschalten, drücken Sie die Taste TERM1 erneut für 1 Sekunde. Die rote 

Fehler-LED von Kanal1 leuchtet auf und die grüne LED erlischt. 

4. Um das Menü „Einstellungen“" zu verlassen, halten Sie TERM1 und TERM2 gleichzeitig 5 Sekunden 

lang gedrückt. Die Power-LED hört jede Sekunde auf zu blinken. 

 

Das Menü „Einstellungen“ wird automatisch verlassen, wenn 20 Sekunden lang keine Taste gedrückt wurde. 

 

Nach dem Aus- und Einschalten speichert der D1 die Einstellungen. 

4.1.1 Ändern der voreingestellten PROFIBUS-Adresse 

Standardmäßig ist die Adresse des Diagnosegerätes auf 126 eingestellt. Um die Adresse zu ändern, verwenden 
Sie ein Konfigurationstool, das den Befehl „Slave-Adresse einstellen“ unterstützt. Die meisten 
Konfigurationswerkzeuge unterstützen diese Funktion. 
 

 

Bild 2 - ProfiCaptain ändert die Adresse von 126 auf 20. 
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4.1.2 GSD-Datei 

Die entsprechende GSD-Datei für das Diagnosegerät finden und herunterladen unter: 
www.procentec.com/downloads . Die richtige GSD-Datei für den ProfiHub D1+D lautet: PROC6974.gsd. Die Zip-
Datei enthält auch die entsprechenden.bmp (Bitmap)-Dateien. Importieren Sie die GSD-Datei in Ihr 
Konfigurationstool und fügen Sie das Gerät in die Hardwarekonfiguration der SPS ein. 

4.2 Konfiguration des Diagnosegeräts 

Das Diagnosegerät verfügt über viele Konfigurationsmöglichkeiten. Es ist modular konfigurierbar. Dieser 
Abschnitt beschreibt alle verfügbaren Optionen pro Modul in Listenform. 

4.2.1 Info-Daten (Pflichtmodul) 

Es gibt nur ein Pflichtmodul. Dies ist das erste Modul in der Liste („INFO-DATEN AUF DEM 1. SLOT 
VERPFLICHTEND ERFORDERLICH“). Es besitzt 4 Eingangsbytes mit folgender Bedeutung: 
 
Byte 1: Eingangskennung Byte (immer 0xDE) 
Byte 2: Gerätetyp Byte (0xD1 ist ProfiHub D1+D) 
Byte 3: Versionsbyte: 0x01 
Byte 4: Datenformat-Byte (0x00 ist Little Endian, 0x01 ist Big Endian) 

4.2.2 Baudratenstatus 

Eingangskennung Byte: 0x11 
 
Das nächste Eingangsbyte ist die Anzeige des Status der Baudratenverriegelung. 
 

Dec Bedeutung 

1 Keine Baudrate erkannt 

2 9,6 Kbit 

3 19,2 Kbit 

4 45,45 Kbit 

5 93,75 Kbit 

6 187,5 Kbit 

7 500 Kbit 

8 1,5 Mbit 

9 3 Mbit 

10 6 Mbit 

11 12 Mbit 

4.2.3 Terminierungsstatus 

Eingangskennung Byte: 0x14 
 
Das nächste Eingangsbyte zeigt den Status der Terminierungsschalter auf den ProfiHub-Kanälen an. 
 

Bit Bedeutung 

0 Kanal 1 Terminierung EIN 

1 Kanal 2 Terminierung EIN 

 
Beispiele:  0x03 = Die Terminierungen von Kanal 1 und 2 sind AN. 
 0x02 = Nur Kanal 2 Terminierung ist AN 
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4.2.4 Kanalstatus 

Eingangskennung Byte: 0x15 
 
Das nächste Eingangsbyte soll den Kommunikationsstatus der einzelnen Kanäle anzeigen. 
 

Bit Bedeutung 

0 Kommunikation auf Kanal 1 

1 Kommunikation auf Kanal 2 

 
Beispiel:  0x03 = Kommunikation auf den Kanälen 1 und 2 

4.2.5 Status der Liveliste 

Eingangskennung Byte: 0x20 
 
Das nächste Eingangsbyte zeigt an, welcher Kanal ausgewählt ist, um den Status der Liveliste anzuzeigen. 
 

Hex Bedeutung 

80 Liveliste von Kanal 1 

81 Liveliste von Kanal 2 

86 Liveliste zu diesem ProfiHub 

FF Liveliste aller Kanäle (gesamtes Netzwerk) 

 
Die nächsten 32 Eingangsbytes werden für die eigentlichen Daten der Liveliste verwendet. Jede Adresse 
verwendet zwei Bits. Die ersten beiden Bits des ersten Bytes sind also für Adresse 0, die nächsten beiden Bits 
des ersten Bytes für Adresse 1 und so weiter. Die Bits werden verwendet, um anzuzeigen, ob die Station eine 
Slave-Vorrichtung, eine Master-Vorrichtung oder beides ist. 
 

Gerät: Bit 1: Bit 0: 

Keine 0 0 

Slave-Gerät 0 1 

Steuerung 1 0 

Beide 1 1 

 
Beispiel: Wenn es ein Master-Gerät auf Adresse 2 und ein Slave-Gerät auf Adresse 3 gibt, dann ist das erste 

Byte 0x60, da es so aussehen wird: 
 
 
 

Bit 7 6 5 4 3 2 1 0 

Wert 0 1 1 0 0 0 0 0 

 Adresse 3 Adresse 2 Adresse 1 Adresse 0 
 
 
Dieses Modul verfügt ebenfalls über 2 Ausgangsbytes. Das erste Ausgangsbyte wird verwendet, um die Liveliste 
eines bestimmten Kanals auszuwählen. Diese Auswahl kann im oben beschriebenen Eingangsbyte rückgelesen 
werden. 
 

Hex Bedeutung 

80 Liveliste von Kanal 1 

81 Liveliste von Kanal 2 

86 Liveliste zu diesem ProfiHub 

FF Liveliste aller Kanäle (gesamtes Netzwerk) 
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Das nächste Ausgangsbyte kann verwendet werden, um die Liveliste zurückzusetzen. Schreiben Sie 0x01 in 
dieses Ausgangsbyte, um die Liveliste zurückzusetzen. 

4.2.6  Statistiken (Kurzformat, Langformat) 

Eingangskennung Byte: 0x30 (kurzes Format) oder 0x31 (langes Format) 
 
Das nächste Byte wird verwendet, um die aktuelle Auswahl der von ihm gesendeten Statistiken anzuzeigen. 
 

Hex Bedeutung 

00..7E Statistik für Gerät 0..126 

7F Statistik für nicht definierte Geräte 

80 Statistik von Kanal 1 

81 Statistik von Kanal 2 

86 Statistiken zu diesem ProfiHub 

FF Statistik aller Kanäle (gesamtes Netzwerk) 

 
Die nächsten 16 Bytes (Kurz-Format) oder 32 Bytes (Lang-Format) werden verwendet, um die Statistiken der 
ausgewählten Adresse, des ausgewählten Kanals oder aller Kanäle des ProfiHubs zu übertragen. Jede Statistik 
verwendet 2 Bytes (Kurz-Format, also maximal 65535 Dezimalstellen pro Statistik) oder 4 Bytes (Lang-Format) 
und wird in der folgenden Reihenfolge gesendet: 
 
1. Verlorene Anzahl 
2. Anzahl der Synchronisationen 
3. Wiederholung der Gesamtzahl 
4. Wiederholungen max. pro Zyklusanzahl 
5. Anzahl Illegaler 
6. Anzahl der Int. Diagnostik 
7. Anzahl der externen Diagnosen 
8. Diagnose während der Datenaustausch-Zählung 
 
Dieses Modul verfügt ebenfalls über 2 Ausgangsbytes. Das erste Byte wird zur Konfiguration der ProfiHub-
Statistik verwendet; Sie können wählen, welche Sender oder Kanäle Statistiken anzeigen sollen. Konfigurieren 
Sie es, indem Sie den folgenden Ausgabewert senden: 
 

Hex Bedeutung 

00..7E Statistik für Gerät 0..126 

7F Statistik für nicht definierte Geräte 

80 Statistik von Kanal 1 

81 Statistik von Kanal 2 

86 Statistiken zu diesem ProfiHub 

FF Statistik aller Kanäle (gesamtes Netzwerk) 

 
Das nächste Ausgangsbyte kann zum Löschen der Statistik verwendet werden. Bitte beachten Sie, dass die 
ausgewählten Statistiken ALLER Knotenadressen und/oder ProfiHub-Kanäle gelöscht werden, nicht nur für die 
angezeigte Adresse oder den Kanal. 
 

Bit Bedeutung 

0 Verlorene Statistiken löschen 

1 SYNC-Statistik löschen 

2 Löschen der REPEATS-Gesamtstatistik 

3 Löschen der REPEATS MAX-Statistik 

4 ILLEGALS-Statistik löschen 

5 Int. löschen DIAG-Statistik 

6 EXT. löschen DIAG-Statistik 
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7 DIAG löschen WÄHREND IN DX-Statistik 

 
Beispiel: Um alle LOST- und ILLEGALEN-Statistiken zu löschen, senden Sie 0x11. 
 Um alle Statistiken zu löschen, senden Sie 0xFF 
 

4.3 Parametrieren des Diagnosegerätes 

Das Diagnosegerät verfügt über viele benutzerdefinierbare Parameter, die geändert werden können, um das 
Verhalten und die Optionen des ProfiHub Diagnosegerätes zu ändern. 

4.3.1 Diagnostik 

Das Diagnosegerät sendet bei jeder Änderung bestimmter Bedingungen eine Diagnosemeldung am PROFIBUS. 
Diese Änderungen können eine der folgenden sein: 
 

• Änderung der Liveliste (eine Station hinzugefügt oder entfernt) 

• Bitratenfehler 

• Alarmrelais aktiv 

• Energiestatus geändert (eine der beiden Energiequellen hinzugefügt oder entfernt) 

• Änderung des Redundanzstatus (eines der redundanten Kabel hinzugefügt oder entfernt) 

• Änderung des Terminierungsstatus (ein Terminierungsschalter am ProfiHub wurde geändert) 

• Kanalstatusänderung (Kommunikation gestoppt oder gestartet auf einem Kanal) 

• Statistikänderung (jede Statistik hat sich geändert) 
 
In Ihrem Konfigurationstool können Sie die Diagnose für jedes Element umschalten. 
 

 

Abb.  3- Screenshot von ProfiCaptain - Fenster Benutzerparameter 

 
Der 8. Byte einer Diagnosemeldung des Diagnosegerätes zeigt an, welche Optionen aktiviert oder deaktiviert 
wurden. 
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4.3.2 Statistik 

Sie können wählen, welche Statistik eine Diagnosemeldung auslösen kann, da nicht alle Statistiken in allen 
Netzwerken interessant sind. Beispielsweise wurden Syncs standardmäßig deaktiviert, da es sich hierbei nicht 
um eine Statistik handelt, die für die PROFIBUS-Zustandsüberwachung geeignet ist. 
 

 

Abb. 4 - Sie können wählen, welche Statistiken eine Diagnosemeldung auslösen. 

 
 
Die folgende Statistik kann eine Diagnosemeldung des Diagnosegerätes auslösen: 
 

• Verloren geändert 

• Synchronisation geändert 

• Wiederholungen (insgesamt) geändert 

• Wiederholungen (max.) geändert 

• Illegale geändert 

• Interne Diagnose geändert 

• Externe Diagnose geändert 

• Diagnose im Datenaustausch geändert 

4.3.3 Erweiterte Diagnose bei Ereignisänderung 

Für kritischere Anwendungen können Sie die Option „Erweiterte Diagnose“" 
für jedes der zuvor genannten Ereignisse aktivieren. In einem solchen Fall 
sendet das Diagnosegerät eine Diagnosemeldung mit dem Bit „Erweiterte 
Diagnose“. In einem Busmonitor-Tool wie ProfiTrace erscheint das erweiterte 
Diagnosebit als rot blinkendes Quadrat.  
 
Alle in Abschnitt 3.3.1 beschriebenen Ereignisse können das erweiterte Diagnosebit des Diagnosegerätes 
auslösen. Standardmäßig ist die Option Erweiterte Diagnose deaktiviert. Jedes Element kann einzeln aktiviert 
werden. 
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4.3.4 Erweiterte Diagnose bei Änderung der Statistiken 

Die Option „Erweiterte Diagnose“ kann auch für jede einzelne verfügbare Statistik aktiviert werden. Dies 
funktioniert genauso wie die in Abschnitt 3.3.3. beschriebenen Ereignisse. 
 
 

 

4.3.5 Alarmrelais bei Ereignisänderung 

Das Alarmrelais am ProfiHub kann bei jedem im Abschnitt 4.3.1 beschriebenen Ereignis eingeschaltet werden. 
Wenn ein solches Ereignis eintritt, wird das Relais sofort und ohne Verzögerung umgeschaltet. Das einzige 
Ereignis, das das Schalten des Alarmrelais verzögern kann, ist das Ereignis „Verloren“. 
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4.3.6 Alarmrelais bei Statistikänderung 

Das Alarmrelais am ProfiHub kann bei jeder Änderung der Statistik, wie in Abschnitt 3.3.2 beschrieben, 
geschaltet (geschlossen) werden. Wenn eine solche (aktivierte) statistische Änderung eintritt, wird das Relais 
sofort und ohne Verzögerung umgeschaltet. Die einzige Statistik, die das Schließen des Alarmrelais verzögern 
kann, ist das Ereignis „Verloren“.  

 

4.3.7 Ändern der Diagnosedauer/Zeitüberschreitung der Diagnose 

Sie können die Dauer der Warnung für die „Erweiterte Diagnose“ in Schritten von 100 Millisekunden ändern. 
Der Standardwert beträgt 10, also 1 Sekunde. Der Maximalwert lautet 255. 
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4.3.8 Ändern Zeitüberschreitung für Geräteverlust 

Das Diagnosegerät wartet eine gewisse Zeit, bevor es ein Slave als verloren betrachtet. Dies funktioniert 
ähnlich wie bei der ProfiTrace Liveliste, bei der der Hintergrund gelb wird, wenn ein Slave nicht mehr 
kommuniziert. Diese Zeitüberschreitung kann in Schritten von 1 Sekunde geändert werden. Der Standardwert 
beträgt 5 und der Maximalwert 255. 
 

 

4.3.9 Ändern des Datenformats 

Das Datenformat kann bei Bedarf geändert werden. Standard ist Motorola, High-Low-Byte-Format. 
Sie können es auf Intel, Low-High-Byte-Format, ändern. 
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4.4 ProfiTrace-Plugin für das Diagnosegerät 

Im Download-Bereich von www.procentec.com können Sie ein nützliches Plugin für das Diagnosegerät 
herunterladen. Es interpretiert alle Meldungen an und von dem Diagnosegerät und zeigt die Daten im 
Infobereich von ProfiTrace an. 

4.4.1 Installation des Plugins 

Nachdem Sie die Datei heruntergeladen und auf Ihre Festplatte entpackt haben, starten Sie ProfiTrace und 
wählen Sie „Einstellungen - Plugins“, um das Plugin-Fenster zu öffnen. 
 
Klicken Sie auf „Plugin installieren“' und suchen Sie es auf Ihrer Festplatte. 
Klicken Sie anschließend auf  „Aktiviert“, damit ProfiTrace das Plugin beim Start startet. 

4.4.2 Verwendung des Plugins 

Wenn das Plugin korrekt gestartet ist und Sie einen ProfiHub mit laufendem Diagnosegerät haben, klicken Sie 
in ProfiTrace auf „Nachrichtenaufzeichnung starten“ und sehen Sie den Bildschirm mit Nachrichten (siehe Abb.  
5). Wenn Sie auf eine Datenaustauschnachricht zu oder von einem Diagnosegerät klicken, sehen Sie alle 
interpretierten Datenbytes im Infobereich. Dies ist sehr nützlich für die Fehlersuche. 
 
Ein gutes Beispiel ist die Statistik. Diese Statistiken sind pro Kanal oder Stationsadresse verfügbar (siehe 
Abschnitt 3.2.10), so dass die Ursache des Problems leicht zu erkennen ist. 
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Abb.  5- Infofeld mit Informationen zur ProfiHub-Diagnose 
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5 Technische Daten 

Technische Daten ProfiHub D1 

Abmessungen und Gewicht 

Abmessungen L x B x H (mm) 

 

 

Gewicht 

 

 

Befestigungslöcher L x B 

 

169 x 79 x 42 mm (ohne DIN-Schiene und Steckverbinder). 

490 g (ohne Steck-Schraubverbinder und 

Verpackungsmaterial). 

 

155 × 65 mm M4 

Umgebungsbedingungen 

Betriebstemperatur 

 

Isolationsklasse 

-25° bis +70 °Celsius 

-13 bis +158o Fahrenheit 

 

IP 66 (IEC/DE 60529, DIN 40050) 

Protokoll und Timing Spezifikationen 

Unterstützte Protokolle 

 

 

Übertragungsgeschwindigkeit 

 

Erkennung der 

Übertragungsgeschwindigkeit 

 

Erfassungszeit der 

Übertragungsgeschwindigkeit 

 

Datenverzögerungszeit Einheit 

 

 

 

 

 

 

Jitter pro Nachrichtenrahmen 

 

 

Abweichung 

 

 

 

 

 

DP-V0, DP- V1, DP-V2, FDL, MPI, FMS, PROFIsafe, PROFIdrive 

und jedes andere FDL-basierte Protokoll. 

 

9,6 kbps bis 12 Mbps (einschließlich 45,45 kbps) 

 

Automatische Erkennung 

< 10 s Erkennung und 50 s Baudraten-Umschaltzeit. 

Bei Baudrate           Normalmodus Stabilmodus 

9,6 - 500 kbps   3,0 Tbit                      14 Tbit 

1,5 Mbps   4,0 Tbit                      15 Tbit 

3 Mbps     4,5 Tbit                      15 Tbit 

6 Mbps     5,0 Tbit                      16 Tbit 

12 Mbps   7,0 Tbit                      18 Tbit 

• 0,0625 Tbit bei 9,6 Kbps - 3 Mbps 

• 0,125    Tbit at 6 Mbps 

• 0,25      Tbit at 12 Mbps 

2 Bitzeiten (über die gesamte Nachricht) für empfangene 

Nachrichten sind zulässig und werden beim Senden auf die 

Nenngeschwindigkeit korrigiert. 

 

 

 

 

 

 

PROFIBUS Diagnose Gerätespezifikationen 
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Unterstütztes Protokoll 

Identitätsnummer 

GSD-Dateiname 

 

Bus-Adresse 

 

Übertragungsgeschwindigkeit 

Erkennung der 

Übertragungsgeschwindigkeit 

 

Maximal übertragbare Daten 

 

DP-V0 

6974 

PROC6974.gsd 

 

0-126 (nur Softwareadresse, eingestellt durch die Software, 

Standard 126) 

 

9,6 kbps bis 12 Mbps (einschließlich 45,45 kbps) 

Automatische Erkennung 

 

85 Bytes Input und 5 Bytes Output 



 

Benutzerhandbuch Compact IP66 Repeater D1+D | Januar 2019 | ©PROCENTEC  25/36 

Spezifikationen der PROFIBUS-Leitung 

Kabellängen 

 

 

 

 

 

 

Kabeldurchmesser 

Kabeltyp 

 

Anzahl der Geräte 

 

 

Terminierung 

 

 

 

Kaskadierungstiefe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1200 m bei 9,6 kbps bis 93,75 kbps 

1000 m bei 187,5 kbps 

400 m bei 500 kbps 

200 m bei 1,5 Mbit/s 

100 m bei 3 Mbit/s bis 12 Mbit/s 

 

< 2,5 mm2 

Litzen- oder Vollkern 

 

Maxi. 31 pro Kanal (einschließlich ProfiHubs, OLMs, 

Laptops/PCs etc.) 

 

Integriert und umschaltbar, Standard ein (um die 

Terminierung EIN/AUS zu schalten, halten Sie die Taste 

"TERM" 3 Sekunden lang gedrückt). 

Stromversorgung nach IEC 61158 (390/220/390 Ohm) 

 

Keine Einschränkungen (nur begrenzt durch Busparameter 

des Masters) 

 

Mit Standard-Busparametern: 

Bei Baudrate        Normalmodus [Einheiten]     Stabilmodus 

[Einheiten] 

9,6 kbps   6                             1 

19,2 kbps   6                             1 

45,45 kbps  39                             8 

93,75 kbps  6                             1 

187,5 kbps  6                             1 

500 kbps   16                             3 

1,5 Mbps   20                             5 

3 Mbps     17                             5 

6 Mbps     13                             4 

12 Mbps   13                             5 

 

Formel zur Berechnung der Anzahl der kaskadierenden 

Einheiten mit angepasstem Tslot : 

Anzahl der kaskadierenden Einheiten = (Tslot - maxTsdr) / (2 

× Daten_Verzögerung_Zeit_Enheit)  

* Datenverzögerungszeiteinheit: Normal- oder Stabil-Modus 

siehe Tabelle 



 

Benutzerhandbuch Compact IP66 Repeater D1+D | Januar 2019 | ©PROCENTEC  26/36 

Spezifikationen der Stromversorgung 

Betriebsspannung des 

Stromversorgungsbereichs 

Spannungsversorgung absolut max. 

Nennspannung 

Redundante Stromversorgung 

 

Stromverbrauch 

Verlustleistung 

 

Verpolungsschutz 

 

12 bis 24 VDC 

9 bis 31 VDC 

Nein 

 

Max. 125 mA  

Max. 1,8 W 

 

Ja 

Anschlussauslegung 

Stromversorgung M8 Stecker 

 

 

 

 

 

PROFIBUS M12 Stecker CH1 und CH2 

 

 

 

 

 

 

PROFIBUS M12 Buchse CH1, CH2 und 

MONITOR 

 

Pin 1   : 12 bis 24 VDC  

Pin 2   : 12 bis 24 VDC 

Pin 3   : 0 V 

Pin 4   : 0 V 

Gewinde: Schutz 

 

Pin 1: +5 V 

Pin 2: PROFIBUS A (grünes Kabel) 

Pin 3: DGND 

Pin 4: PROFIBUS B (rotes Kabel) 

Pin 5: nicht belegt 

Gewinde: Schutz 

 

Pin 1: +5 V 

Pin 2: PROFIBUS A (grünes Kabel) 

Pin 3: DGND 

Pin 4: PROFIBUS B (rotes Kabel) 

Pin 5: nicht belegt 

Gewinde: Schutz 
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Normen und Zulassungen 

CE 

 

 

FCC 

 

UL 
 

 

EMV-Richtlinie 2014/30/EU, Klasse B Digitales Gerät 

RoHS-Richtlinie 2011/65/EU 

47 CFR 15, Unbeabsichtigter Kühler, Klasse B Digitalgerät. 

Berichtsreferenz: E365044-A1-UL  

Normen für die Sicherheit: UL 60950-1, 

Informationstechnologie-Ausrüstung - Sicherheit - Teil 1 

Allgemeine Anforderungen  

CAN/CSA C22.2 Nr. 60950-1-07, Informationstechnologie-

Ausrüstung - Sicherheit - Teil 1: Allgemeine Anforderungen 

 

 

 

Spezifikationen des PROFIBUS-Anschlusses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spezifikationen der Stromversorgung 

Stromanschluss 

Nennspannung der 

Stromversorgung 

Stromverbrauch 

Verlustleistung 

 

Verpolungsschutz 

 

M8 

12 bis 24 V DC 

Max. 125 mA bei 24 Vdc  

Max. 1,5 W 

 

Ja 
 

 

 

Pin 2:  A-Kabel 

Pin 3: DGND 

Pin 4: B-Kabel 

Pin 1: + 5 V DC 

Pin 5: nicht 

Buchsenanschluss 

Steckeranschluss 

Pin 1: + 5 V DC 

Pin 4: B-Kabel Pin 3: DGND 

Pin 2: A-Kabel 

Pin 5: nicht 

belegt 

Gewinde: Schutz 
Gewinde: Schutz 

Pin 1: +24 V DC 

Pin 2: +24 V DC 

Pin 4: 0V GND 

Pin 3: 0V GND 

Gewinde: Schutz 
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6 Vertriebsbüros und Distributoren 

HAUPTGESCHÄFTSSTELLEN 

PROCENTEC T: +31-(0)174-671800 
Klopperman 16 F: +31-(0)174-671801 
2292 JD WATERINGEN E:  info@procentec.com 
Niederlande I:  www.procentec.com 

ARGENTINIEN 

eFALCOM T: +54 237 46 31 151 
Alcorta 2411  F: +54 237 46 31 150 
B1744 - Moreno E:  santiago.falcomer@efalcom.com 
Buenos Aires I: www.efalcom.com.ar 
Argentinien 

AUSTRALIEN 

IS Systems Pty Limited T: +61 2 4964 8548 
14 Laverick Ave., F: +61 2 4964 8877 
Tomago E:  fritz.woller@issystems.com.au 
NSW, Australien, 2322 I: www.issystems.com.au 
 
Pentair Flow Control Pacific T: +61 2 4448 0466 
1 Percival Road  F: +61 2 4423 3232 
Smithfield E:  sharee.hazell@pentair.com.au 
NSW, Australien, 2164 I: www.profibuscentre.com.au 

BELGIEN und LUXEMBURG 

Bintz Technics N.V. T: +32 2 720 49 16 
Brixtonlaan 23 F: +32 2 720 37 50 
B-1930 Zaventem E:  bloemen@bintz.be 
Belgien I: www.bintz.be 

BRASILIEN 

Westcon Instrument. Indl Ltda T: +55 11 5561-7488 
Rual Alvaro Rodrigues, 257  F: +55 11 5093-2592 
São Paulo – SP E:  paolo@wii.com.br 
Brasilien - CEP 04582-000 I: www.wii.com.br 

KANADA 

Streamline Process Management Inc. T: +1 403 225 1986 
#3, 4351 – 104 Ave SE F: +1 587 585 2828 
Calgary, Alberta T2C 5C6  E:  admin@streamlinepm.com 
Kanada I: www.streamlinepm.com 

CHILE 

RP Ingenieria Limitada T: +56-(0)41-2469350 
Tucapel 92 oficina 52  F: +56-(0)41-2522592 
Concepción  E:  rodrigopinto@rpingenieria.cl 
Chile I: www.rpingenieria.cl 

CHINA 

PROCENTEC Beijing T: +86(10)84766911 oder 84787311  
Room E-1115 WangJingYuan YouLeHui  F: +86(10)84766722 
ChaoYang  E:  info@procentec.net 
Beijing I: www.procentec.net 
China 

TSCHECHISCHE REPUBLIK 

FOXON s.r.o. T: +420 484 845 555 
Polní 367 F: +420 484 845 556 
460 01 Liberec 12 E:  foxon@foxon.cz 
Tschechische Republik I: www.foxon.cz 

DÄNEMARK 

ProSaiCon T: +45 70 20 52 01  
Jernbanegade 23B F: +45 70 20 52 02  
DK 4000 Roskilde E:  hfj@prosaicon.dk 
Dänemark I: www.prosaicon.dk 
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Ägypten 

Mas Trading T: +2 02 2524 2842 
37, 105 Street F: +2 02 2524 2843 
Al-Etihad Square E:  aya.elshafei@masautomation.com 
Ägypten I: www.masautomation.com 

ESTLAND 

Saksa Automaatika OU T: +372 605 2526 
Peterburi Tee 49 F: +372 605 2524 
Tailinn E:  info@saksa-automaatika.ee 
EE-11415 Estonia I: www.saksa-automaatika.ee 

FINNLAND 

Hantekno Oy T: +358 40 8222 014 
Kalliotie 2  E:  info@hantekno.com 
04360 Tuusula I: www.hantekno.fi 
Finnland  

FRANKREICH 

AGILiCOM T: +33 247 76 10 20 
Bâtiment B F: +33 247 37 95 54 
1, rue de la Briaudière E:  jy.bois@agilicom.fr 
Z.A. La Châtaigneraie I: www.agilicom.fr 
37510 BALLAN-MIRE  
Frankreich  

DEUTSCHLAND 

PROCENTEC GmbH T: +49-(0)721 831 663-0 
Benzstrasse 15 F: +49-(0)721 831 663-29 
D-76185 Karlsruhe E:  info@procentec.de 
Deutschland I: www.procentec.de  

INDIEN 

UL Engineering Services & Software Pvt Ltd T: +91-202 696 0050 
Nirman Classic,  F: +91-202 696 2079 
Katraj-Kondhwa Road, E:  dileep.miskin@ulepl.com 
Katraj, Pune-411046  I: www.ulepl.com 
Indien 

IRLAND 

PROFIBUS Ireland T: +353-61-202107 oder +35361240240 
Automation Research Centre F: +353-61-202582 
University of Limerick E:  info@profibus.ie 
National Technology Park, Plassey I: www.profibus.ie 
Limerick 
Irland  

ISRAEL 

Instrumetrics Industrial Control T: +972-9-8357090 
8 Hamlacha St.  F: +972-9-8350619 
New Industrial Zone  E:  info@instrumetrics-ic.co.il 
Netanya, 42170  I: www.inst-ic.co.il 
Israel  

ITALIEN 

PROCENTEC Italy T: +39 030 200 8610 
Via Branze n. 43/45 F: +39 030 238 0059 
25123 Brescia E:  www.procentec.it 
Intalien  W: www.procentec.it 

JAPAN 

TJ Group T: +81-3-6450-3739 
C/O Japanese PROFIBUS Organisation F: +81-3-6450-3739 
West World Building 4F E:  info@profibus.jp 
3-1-6 Higashi-Gotanda,  
Shinagawa-ku,  
Tokyo, 141-0022  
Japan 
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KOREA 

Hi-PRO Tech. Co., Ltd. T: +82 82-31-216-2640 
#2802, U-Tower, 1029  F: +82 82-31-216-2644 
Youngduk-dong, Giheung-gu E:  chays@hiprotech.co.kr 
Yongin-Si, Kyunggi-do, I: www.profibus.co.kr 
446-908 Korea 

LIBANON 

Industrial Technologies S.A.L. (ITEC) T: +961 1 491161 
Point Center, Boulevard Fouad Chehab F: +961 1 491162 
Sin El Fil E:  sales@iteclb.com 
Beirut I: www.iteclb.com 
Libanon 

MEXICO 

Grid Connect Inc.  T: +1 530-219-2565 (Spanisch) 
 E:  tomf@gridconnect.com 
 I: www.gridconnect.com  

NIEDERLANDE 

PROCENTEC B.V. T: +31 (0)174 671800 
Klopperman 16 F: +31 (0)174 671 801 
2292 JD Wateringen E:  info@procentec.com 
Niederlande I: www.procentec.com 

NORWEGEN 

Nortelco Automation AS T: +47 22 57 61 00 
Johan Scharffenbergs vei 95 E: post@nortelcoautomation.no 
N-0694 Oslo I: www.nortelcoautomation.no 
Norwegen  

PERU 

ControlWare T: +51 1637 3735 
Jr. Los Silicios 5409 F: +51 1528 0454 
Los Olivos - L39 E:  info@controlware.com.pe 
Peru I: www.controlware.com.pe 

POLEN 

INTEX Sp. z o.o. T: +48 32 230 75 16 
ul. Portowa 4 F: +48 32 230 75 17 
44-102 Gliwice E:  intex@intex.com.pl 
Polen I: www.intex.com.pl 

RUMÄNIEN 

S.C. SVT Electronics S.R.L. T: +40 365 809 305 
Brǎila 7 F: +40 365 809 305 
540331 Tg-Mure E:  sajgo.tibor@svt.ro 
Rumänien I: www.svt.ro 

SAUDI ARABIEN 

ASM Process Automation T: +966 2 691 2741 
Al-Zahra Dist. – Attas st. F: +966 2 682 8943 
cross section with helmy Kutby St. E:  info@asmestablishment.com 
Villa no.25 I: www.asmestablishment.com 
Jeddah-21553  
Saudi Arabien 

SINGAPUR/SÜD-OST-ASIEN 

Allegro Electronics T: +65 628 780 63 
236 Serangoon Avenue 3 07-98 E: sales@allegro.com.sg 
Singapur 550236I:www.allegro.com.sg 
 
Gissmatic Automatisierung Pte Ltd. T: +65 900 912 76 
318 Tanglin Road 34 E 
Singapur 247979I:www.gissmatic.com 
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SLOWAKEI 

ControlSystem s.r.o. T: +421 486115900 
Stúrova 4 F: +421 486111891 
977 01 BREZNO E:  jan.snopko@controlsystem.sk 
Slowake W: www.controlsystem.sk 

SÜDAFRIKA 

IDX ONLINE CC T: +27(11) 548 9960 
1 Weaver Street  F: +27(11) 465-8890 
Fourways  E:  sales@idxonline.com 
Johannesburg  I: www.idxonline.com 
Südafrika - 2191 

SPANIEN 

LOGITEK, S.A T: +34 93 588 6767 
Ctra. de Sant Cugat, 63 Esc. B Planta 1ª E:  xavier.cardena@logitek.es 
Rubí (BARCELONA), 08191 I: www.logitek.es 
Spanien 

SCHWEDEN 

P&L Nordic AB T: +46 451 74 44 00  
Box 252F:+46 451 89 833 
S-281 23 Hässleholm E:  hans.maunsbach@pol.se 
Schweden I: www.pol.se/profibus 

SCHWEIZ 

Berner Fachhochschule T: +41 (0) 34 426 68 32 
PROFIBUS Kompetenzzentrum F: +41 (0) 34 426 68 13 
Jlcoweg 1 E:  max.felser@bfh.ch 
CH-3400 Burgdorf  I: www.profitrace.ch 
Schweiz  

TAIWAN 

Full Data Technology T: +886-2-87519941/9097 
6F., No.200, Gangqian Rd. F: +886-2-87519533 
Neihu District, Taipei City  E:  sales@fulldata.com.tw 
114, Taiwan I: www.fulldata.com.tw 

TÜRKEI 

Emikon Otomasyon T: +90 216 420 8347 
DES Sanayi sitesi 103 sokak F: +90 216 420 8348 
B-7 blok No:16 Yukari Dudullu / Umraniye E:  tolgaturunz@emikonotomasyon.com 
Istanbul 34776 I: www.emikonotomasyon.com 
Türkei  

VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE 

Synergy Controls T: +971 4 3262692 
907, IT Plaza Silicon Oasis : F: +971 4 3262693 
DubaiI E:  sales@synergycontrols.ae 
Vereinigte Arabische Emirate 

VEREINIGTES KÖNIGREICH und N. Irland 

Verwer Training & Consultancy T: +44 (0)1625 871199 
5 Barclay Road E:  andy@verwertraining.com 
Poynton, Stockport  I: www.verwertraining.com 
Cheshire SK12 1YY  
Vereinigtes Königreich 
 
Hi-Port Software T: +44 (0)8452 90 20 30   
The Hub 2 Martin Close  F: +44 (0)2392 552880  
Lee-on-Solent E:  sales@hiport.co.uk 
Hampshire PO13 8LG I: www.hiport.co.uk 
Vereinigtes Königreich 
 
iTech T: +44 (0)1292 311 613 
Unit 1 F: +44 (0)1292 311 578 
Dukes Road E:  sales@itech-troon.co.uk 
Troon I: www.itech-troon.co.uk 
Ayrshire KA10 6QR 
Vereinigtes Königreich 
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Parkelect Ltd. T: +44 2890 777743 
84 Dargan Road F: +44 2890 777794 
Belfast E:  jgillan@parkelect.co.uk 
BT3 9JU I: www.parkelect.co.uk 
N. Irland  

VEREINIGTE STAATEN 

Grid Connect Inc.  T: +1 630 245-1445 
1630 W. Diehl Road  F: +1 630 245-1717 
Naperville, Illinois 60563 E:  sales@gridconnect.com 
USA I: www.gridconnect.com/procentec.html 

VIETNAM 

Bavitech Corporation T: +84-8-3547 0976 
42 Truong Son Street F: +84-8-3547 0977 
Ward 2, Tan Binh District E: hai.hoang@bavitech.com  
Ho Chi Minh City I: www.bavitech.com 
Vietnam 

  

Die aktuelle Liste der Verkaufsbüros und Vertriebspartner finden Sie auf: 
www.procentec.com/company/distributors/. Wenn Ihr Land oder Ihre Region nicht aufgeführt ist, kontaktieren 
Sie uns bitte. Wir sind noch auf der Suche nach Distributoren, die ganze Gebiete oder Länder abdecken können. 

 

  

mailto:jgillan@parkelect.co.uk
http://www.parkelect.co.uk/
http://www.gridconnect.com/procentec.html
http://www.bavitech.com/
http://www.procentec.com/company/distributors/
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7 Über PROCENTEC 

PROCENTEC ist Spezialist für PROFIBUS- und PROFINET-Technologie und entwickelt Produkte zur 

Optimierung der Produktionsprozesse von Endverbrauchern. Unsere innovativen Lösungen sorgen dafür, 

dass unsere Kunden in der Welt der industriellen Automatisierung erfolgreich agieren und maximale 

Ergebnisse aus ihren Prozessen erzielen.  

 

PROCENTEC liefert weltweit alle Komponenten, die für die Installation eines messbaren und steuerbaren 

Netzwerks erforderlich sind. Wir entwickeln und produzieren alle Produkte in den Niederlanden und 

exportieren sie über unser weltweites Vertriebsnetz. PROCENTEC verfügt über ein professionelles Team von 

qualifizierten Support-Technikern, die technischen Support vor Ort und online anbieten. Unsere Fachleute 

verfügen über mehr als 20 Jahre Erfahrung mit der PROFIBUS- und PROFINET-Technologie. Sie bieten den 

Endanwendern die notwendige Unterstützung bei Implementierungsverfahren, Zertifizierungsprozessen, 

Audits und Fehlfunktionen. PROCENTEC ist zudem ein international anerkanntes Kompetenz- und 

Trainingszentrum für PROFIBUS und PROFINET. Wir bieten Schulungen an, die den Mitarbeitern helfen, diese 

Techniken optimal für ihre Unternehmensziele einzusetzen.  

 

Produkte Dienste  Schulungen 
 

• ProfiTrace • Vor-Ort- und Online-Support • PROFIBUS Schulungen 

• ComBricks • Netzwerk-Audit • PROFINET Schulungen 

• ProfiHub • Netzwerk-Zertifikation • Produktschulungen 

• PROFINET-Tools • Beratung 
• Kabel und Anschlüsse • Testlabor und Vorführungszentrum     

• Kompetenzzentrum 

 

 

 

 



   

 

PROCENTEC BV 

Klopperman 16 

2292 JD Wateringen 

Niederlande 

 

T: +31 (0)174 671 800

F: +31 (0)174 671 801 

E: support@procentec.com 

W: www.procentec.com 


